Тепловые насосы

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	303/2008/EC 
	Регламент Комиссии  от 2 апреля 2008 г., вводящий, согласно Регламенту (EC) № 842/2006 Европейского парламента и Совета, минимальные требования и условия  взаимного признания сертификации компаний и персонала в  отношении оборудования стационарного охлаждения, кондиционирования воздуха и тепловых насосов, содержащего фторированные парниковые газы 
	 

	1516/2007/EC 
	Регламент Комиссии  от 19 декабря 2007 г.,  устанавливающий требования к контролю утечки оборудования стационарного холодильного,  кондиционирования воздуха и тепловых насосов  содержащего фторированные парниковые газы согласно Регламенту (EC) № 842/2006 Европейского парламента и Совета 
	 

	2007/742/EC 
	Решение Комиссии  от  9 ноября 2007 г., устанавливающее экологические критерии присвоения   экологической маркировки тепловым насосам с электрическим и газовым приводом или  с абсорбцией газов 
	 

	CEN/TS 14825:2003 
	Кондиционеры воздушные, жидкостные охладительные агрегаты и тепловые насосы с электрическими компрессорами для отопления и охлаждения помещений. Испытания и оценка при условиях неполной нагрузки 
	 

	EN 378-1:2008+ A1:2010 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 1. Основные требования, определения, классификация и критерии выбора 
	 

	EN 378-2:2008+ А1:2009 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2. Проектирование, изготовление, испытания, маркировка и документация 
	 

	EN 378-3:2008 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 3. Места установки и защита персонала 
	 

	EN 378-4:2008 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 4. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и восстановление 
	 

	EN 1736:2008 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Гибкие элементы трубопроводов, виброизоляторы и температурные компенсаторы. Требования, проектирование и установка 
	 

	EN 1861:1998 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Символы для схем потока в системе и для диаграмм трубопроводов и инструментов 
	 

	EN 12178:2003 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Индикаторы уровня жидкости. Требования, испытания и маркировка 
	 

	EN 12263:1998 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Устройства отключения при предельном давлении. Технические требования и испытания 
	 

	EN 12309-1:1999 
	Кондиционеры абсорбционные и адсорбционные и/или тепловые насосы газовые с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 1. Безопасность 
	 

	EN 12309-2:2000 
	Кондиционеры абсорбционные и адсорбционные и/или тепловые насосы газовые с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 2. Рациональное использование энергии 
	 

	EN 12693:2008 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Объемные холодильные компрессоры 
	 

	EN 13136:2001 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Устройства предохранительные и трубопроводы к ним. Методы расчета 
	 

	EN 13313:2010 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Компетентность персонала 
	 

	EN 14276-1:2006+ A1:2011 
	Оборудование, работающее под давлением, для холодильных систем и тепловых насосов. Часть 1. Сосуды. Общие требования 
	 

	EN 14276-2:2007+ A1:2011 
	Оборудование, работающее под давлением, для холодильных систем и тепловых насосов. Часть 2. Трубопроводы. Общие требования 
	 

	EN 15450:2007 
	Системы отопления зданий. Конструкция отопительных систем с тепловым насосом  
	 

	EN 15879-1:2011 
	Испытания и номинальные характеристики тепловых насосов с непосредственным теплообменом, грунтовым теплообменником и электрическими компрессорами для отопления и/или охлаждения помещений. Часть 1. Тепловые насосы типа "непосредственный теплообмен - вода" 
	 

	EN 16084:2011 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Процедура квалификации для герметичности компонентов и соединений 
	 

	EN 16147:2011 
	Насосы тепловые с компрессорами с электроприводом. Испытания и требования к маркировке установок подогрева воды для бытовых нужд 
	 

	EN 60335-2-40:2003 
	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Дополнительные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям 
	 

	ISO 5151:2010 
	Кондиционеры и тепловые насосы без системы воздуховодов. Испытания и оценка эксплуатационных характеристик 
	 

	ISO 13253:2011 
	Кондиционеры и воздухо-воздушные тепловые насосы с воздуховодами. Испытания и оценка эксплуатационных характеристик 
	 

	ISO 13256-1:1998 
	Насосы тепловые с водой в качестве источника тепла низкого потенциала. Испытание и номинальные рабочие характеристики. Часть 1. Тепловые насосы с передачей тепла от воды к воздуху и от рассола к воздуху 
	 

	ISO 13256-2:1998 
	Насосы тепловые с водой в качестве источника тепла низкого потенциала. Испытание и номинальные рабочие характеристики. Часть 2. Тепловые насосы для подачи воды к воде и рассола к воде 
	 

	ISO 13261-1:1998 
	Определение номинальной звуковой мощности кондиционера и воздушного теплового насоса. Часть 1. Наружное оборудование без воздуховодов 
	 

	ISO 13261-2:1998 
	Определение номинальной звуковой мощности кондиционера и воздушного теплового насоса. Часть 2. Внутреннее оборудование без воздуховодов 
	 

	ISO 15042:2011 
	Кондиционеры и воздухо-воздушные тепловые насосы мультисплит-систем. Испытания и оценка эксплуатационных характеристик 
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